
ร่าง TOR ระบบโอโซนบ้าบัดน ้าสระน ้า 
 
ข้อก้าหนดเบื องต้น 

ชุดอุปกรณ์ต้องออกแบบให้มีก ำลังเพียงพอในกำรใช้งำนบ ำบัดน  ำสระว่ำยน  ำทดแทนกำรใช้
คลอรีน โดยก ำหนดให้ใช้คลอรีนร่วมไม่เกิน 0.8 ppm ในกรณีสระโดนแดดจัด เพื่อไม่ให้เกิดกำรกัด
กร่อนและระคำยเคือง จำกกำรใช้คลอรีนสูงกว่ำ 1 ppm 
 
ข้อก้าหนดทางเทคนิค 

ชุดอุปกรณ์ต้องประกอบด้วย 
 
1. ชุดเตรียมอากาศแห้งสะอาดและเย็น ป้อนผลิตออกซิเจน 

1.1 ประกอบด้วยป๊ัมลมชนิด Oilless อัดอำกำศผ่ำนชุดท ำลมแห้งและเย็น Refrigerant Air Dryer 
เพื่อให้ควำมชื นในอำกำศกล่ันตัวเป็นหยดน  ำ 

1.2 มีกระบอกรวมหยดน  ำที่กลั่นตัว และท ำกำรไล่น  ำทิ งออกจำกระบบลมได้อัตโนมัติ 
 
2. ชุดผลิตก๊าซออกซิเจนเข้มข้น 

2.1 ชุดอุปกรณ์รับลมแห้งและเย็นท่ีมีควำมเข้มข้นออกซิเจนเพียง 22% และจะดักจับก๊ำซ
ไนโตรเจนไว้ ให้ก๊ำซออกซิเจนผ่ำนไปใช้งำน ท ำให้ได้ก๊ำซออกซิเจนเข้มข้นได้ถึง 85% เพื่อใช้
ป้อนผลิตโอโซน 

2.2 ชุดอุปกรณ์ต้องประกอบด้วยกระบอกบรรจุสำร Oxy-Sieve ท่ีซับก๊ำซไนโตรเจนไว้และให้
ออกซิเจนผ่ำนไปใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 กระบอก เพื่อให้ท ำงำนได้ต่อเนื่อง โดยต้องมีกระบอก
หนึ่งท ำงำนขณะที่กระบอกอื่นจะถูก Regenerative 

 
3. เครื่องผลิตก๊าซโอโซน 

3.1 เครื่องผลิตก๊ำซโอโซน ท ำหน้ำท่ีเปลี่ยนก๊ำซออกซิเจนในอำกำศท่ีป้อนให้เป็นก๊ำซโอโซน โดย
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำควำมถี่สูง โคโรนำดิสชำร์จ (Corona Discharge) 

3.2 ชุดสร้ำงพลังงำนไฟฟ้ำควำมถี่สูง โคโรนำดิสชำร์จ ต้องเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภำพสูง คือ
สร้ำงควำมถี่ได้สูงถึงระดับกิโลเฮิรตซ์ และต้องมีภำค Current Feedback Loop เพื่อป้องกันกำร
ดึงกระแสไฟฟ้ำเกินพิกัด 



3.3 โครงสร้ำงชุดหลอดผลิตโอโซนท ำด้วยสเตนเลส สำมำรถถอดล้ำงภำยในได้สะดวก 
3.4 ตู้เครื่องโอโซนท ำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ท ำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating ฝำ

ตู้ 2 ชั น ฝำชั นนอกส ำหรับผู้ควบคุมงำน ฝำชั นในส ำหรับช่ำงผู้ช ำนำญงำน 
3.5 ต้องมีมำตรวัดท่ีแสดงค่ำและปรับตั งค่ำกระแสไฟฟ้ำ ท่ีใช้ผลิตพลังงำนโคโรน่ำ ดิสชำร์จ และ

ค่ำปริมำณออกซิเจนท่ีป้อนเข้ำผลิตโอโซนได้ 
 
4. ระบบท้าละลายก๊าซโอโซนลงน ้า 

4.1 ระบบสูบน  ำจำกบ่อพักน  ำ หรือ Main Header เข้ำระบบท ำละลำยโอโซน โดยต้องมีก ำลังดูด
ก๊ำซโอโซนจำกชุดผลิตโอโซนได้หมด 

4.2 ป๊ัมน  ำท ำละลำยโอโซน มีอุปกรณ์ดูดก๊ำซโอโซนลงผสมน  ำในเรือนป๊ัม และใช้ใบพัดป๊ัมน  ำ
ช่วยคลุกให้เกิดกำรละลำยก๊ำซโอโซน 

4.3 ป๊ัมน  ำท ำละลำยก๊ำซโอโซนต้องท ำด้วยวัสดุท่ีทนกำรกัดกร่อนของโอโซน และท ำละลำย
โอโซนแบบ Dynamic Mixing ท่ีมีประสิทธิภำพสูง 

4.4 ต้องมีชุด Check Valve กันน  ำย้อนเข้ำท่อลมและเข้ำสู่หลอดโอโซน 
 
5. เครื่องเสริมประสิทธิภาพการละลายของโอโซน 

5.1 น  ำที่ผ่ำนกำรท ำละลำยโอโซนแล้ว ถูกส่งเข้ำชุดStatic Mixer  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรละลำย
ของโอโซนลงน  ำได้สมบูรณ์มำกขึ น 
 

6. ระบบหล่อเย็นชุดหลอดผลิตโอโซน 
ระบบติดตั งพร้อมระบบควบคุมกำรแบ่งน  ำหมุนเวียนเข้ำหล่อเย็นหลอดโอโซน และส่งคืนกลับ

ระบบโดยไม่มีกำรสูญเสียน  ำ 
 
7. ระบบควบคุมการท้างาน และการแสดงผล 

7.1 ระบบติดตั งพร้อมมี Timer ท่ีสำมำรถตั งรอบเวลำท ำงำนและหยุดพักได้รอบ 24 ชั่วโมง 
7.2 ระบบต้องติดตั ง พร้อมมีมำตรท่ีแสดงค่ำและปรับตั งได้ 

7.2.1 มำตรแสดงค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้สร้ำงพลังงำนโคโรน่ำ ดิสชำร์จ 
7.2.2 มำตรแสดงค่ำปริมำณก๊ำซออกซิเจนท่ีส่งป้อนเข้ำผลิตโอโซน 

 



8. มาตรฐานการติดตั ง และการควบคุมไม่ให้โอโซนร่ัวไหลออกสู่อากาศ 
8.1 ระบบต้องติดตั งได้ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย DIN19627 
8.2 ระบบต้องถูกปรับตั งให้ก ำลังกำรดูดโอโซนเข้ำผสมในเรือนป๊ัมสูงกว่ำปริมำณท่ีส่งออกจำก

เครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอโซนรั่วไหลออกสู่อำกำศ 
 
9. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

9.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องระบุแหล่งผลิตเครื่องก ำเนิดก๊ำซโอโซนอย่ำงชัดเจน โดยมีรำยละเอียด
ประเทศและชื่อบริษัทท่ีผลิต โดยต้องมีเอกสำรรับรองจำกแหล่งผลิตจริง เซ็นชื่อและ
ประทับตรำ 

9.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนท่ีได้รับกำรแต่งตั งจำกผู้ผลิตโดยตรง และต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรออกแบบและติดตั งระบบโอโซนให้กับหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรท่ี
น่ำเชื่อถือได้ ในมูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท โดยมีเอกสำรยืนยัน 

9.3 ผู้เสนอรำคำหรือผู้ผลิตจะต้องมีควำมพร้อมของอะไหล่ ทีมงำน และมีประสบกำรณ์ในกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยระบบโอโซนอย่ำงต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยมี รำยชื่อลูกค้ำท่ี
สำมำรถอ้ำงอิงได้ไม่น้อยกว่ำ 20 รำย 


